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Grefsenkollveien 1Branrteknisk vurdering av
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Oppdragsgiver: Sameiet Gsen Errassehus
Progektnr: 820023

Sammendrag:

Kartveit& Hegyay Brannsikkerhet@\har pa oppdrag fréameiet Grefsen Terrassehus
gjort en vudering av de branntekniske forholdene i parkeringsetasjen ved
Grefserkollveien 12Parleringsarealet skal rehabiliteres, og i den sammenheng skal
garasjeportene demonteres. | den sammenl er det kommet oppmarsnél ang&nde
brannsikkerhe¢n i parkeringsarealet.

For & kunnevurdere forholdene har vi vaert pa befaringtillegg til & ga gjennom deler av
byggesakea for bygningskomplekseYi har ogsa veere i dialog med styret i sameiet
Grefsen Terrassehus.

Konklusjonerfra vurderingeneer atman kan velgelére alternativerfor & bevare et
brannsikket bygg | alle tilfellenevil parkeringsarealet tilfregistillebrannsikkerhetsnivaet i
Byggeforskft av 1985 og dermed ogsa Forebyggendefaiffien. Alternative lgsninger er
vist i kap 4.

Det méa understrekes at denne rapporten kun omhandlekpengsarealet Restenav
bygget er ikke befart eller vuedit.
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1 Problemstilling

1.1 Kort om oppdraget
Kartveit & Hegge@BrannsikkerheAShar pa oppdrag fra Sameiet Grefsen Terrassehus gjort en
brannteknisk vurdering i forbindelse med at det skal gjgres betongrehabilitering i parkeriregskjell

Grefsenkollveien 12 er et boligkompleks bestdende av boliger i mer enn 8 etasjer med
parkeringskjeller i underetasjen. Betongkonstruksjonen i underetasjen ma rehabiliteres, og i den
sammenheng ma garasjeporter og skillevegger i parkeringen demontefebindelse med
demonteringen har det blitt stilt noen spgrsmal:

1. Garasjeportene og skilleveggene har blitt montert ila en arrekke. Parkeringsetasjen har i
utgangspunktet vaenner apenenn den er i dag.tier hvert som garasjeportene har blitt
montert, har parkeringsetasjen blitt mer og mer lukket. Vil dette ha en konsekvens for
brannsikkerheten i parkeringsetasjen?

2. Kan garasjeportene og skilleveggene montgileake pa samme plasgjen, slik de varfgr
rehabiliteringen av betongeble iverksat®

3. Erdet mulig & montere flere skillevegger og garasjeporter enn det som allerede er montert i
dag?

4. Stilles det krav til brannmotstand pa garasjeporter og skillevegger?

5. Noen av parkeringsarealene som er lukket med garasjeport benyttes til bodareal. Vil dette ha
en konsekvens for brannsikkerheten?

1.2 Ansvarsforhold

1.2.1 Kartveit & Heggairannsikkerhet sitt ansvar

Kartveit & Hegggrannsikkerhet er engasjert som brannteknisk radgifeera gjgre en vurdering av
forholdene. Vi sgker ikke om ansvarsrett i saken, da det ikke er stilioknabrannteknisk

prosjektering.Vi har ikke gjort en fullstendig analyse av bygget int Forebyggende forsKiifteri

har kun sett pa forhold som omhandler parkeringsarealet, og hentet inn de opplysningene vi trenger
for & kunne vurdere og svare pa de spgrsmalene som er stilti.kap

1.2.2 Eiers ansvar
Iht Forebyggendeforskriftefl] 84, er eier av bygget ansvarlig for:

1 Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

9 Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, llesti@ner og utstyr i byggverket som
skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

1 Eieren skal gjgre den som har rett til & bruke byggverket kjent med kravene som gjelder
for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket sdrathidning
for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til & bruke byggverket, skal eieren sikre
at all bruk samordnes pa en mate som bidrar til a forebygge brann.
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Int Forebyggendeforskriftefi] 85, er eier av bygget analig for:

9 Eieren av et byggverk skal sgrge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket
som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og
vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal aekten
sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

1 Kontrollens omfang og hyppighet skal veere tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets
stgrrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Iht Forebyggendeforskriftefi] 88, er eier av bygget ansvarlig for:

{ Eieren av et byggverk skal sgrge for & oppgradere sikkerhetsnivaet i byggverket slik at det
minst tilsvaremivaet som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.
november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved
bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.
Oppgraderingsplikin gjelder sa langt den kan gjennomfgres innenfor en praktisk og
gkonomisk forsvarlig ramme.

Iht Forebyggendeforskriftefi] 89 og & 10, er en virksomhet som eier et byggverk ansvarlig for:

{1 En virksomhet som eier et byggvekakfastsette mal og iverksette planer og tiltak for a sikre
byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette:

a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt

b) rutiner for & avdekke, rette opp dgrebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og ut
begrense konsekvensene av brann

C) rutiner for & avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbe

91 Det systematisksikkerhetsarbeidet skal veere tilpasset byggverkets starrelse, kompleksitet,
bruk og risiko.
1 Envirksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 4 til §

9 er oppfylt.

1.2.3 Brukers ansvar
Iht Forebyggendeforskriftefi] har ogsa en bruker av et byggverk et ansvarsforhold. Iht 811 har
bruker ansvar for:

! Den som har rett til & bruke et byggverk skal:

a) sgrge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som
gjelder for byggverket

b) unnga ungdig risiko for brann, og sgrge for at ramningsveiene opprettholder
sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres

C) informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller
sikkerhetsinnretningene som kan pavirke sikkerheten mot brann

d) ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomfare

ekstraordineere tiltak inntil risikoen er normalisert.
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1.3 Bilder fra befaring
Bildene i dette kapittelet illustrer noen av forholdene som er avdekket i garasjen.

HGURL: BILDENE VISER PARKERINGSETASJEN MED BOLIGEXIBVBIEBENE VISEFER MAN AT NOEN
GARASJER HAR GARASJERIENS ANDRE GARASJER ER.MONRTENE ER UTF@RT | TREMATERIALER

HGURZ2: BILDET VISER GARASJEPORTER INNE | PARKERINBSRUSEE ER FORSKJELDISEER OPPLYST AT
DET FOREGAR LAGRING AV MATERIALER | STEDET FOR BILPARKERING | FLERE AV GARASJENE
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